
Energimätare

INSTALLATIONSMANUAL
D13 - D11
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2.Förklaring av knapparna

Knapp Funktion
Tryck Håll

D13

Bekräfta

Bläddra upp / 
öka en siffra

Återgå till 
huvudmenyn

Bläddra ner / 
minska en siffra

Återgå till 
föregående

D11 Bläddra upp / 
öka en siffra Bekräfta

D11: För att återgå till föregående meny, 
bläddra igenom menyn tills du når “exit” och 
välj den sedan genom att hålla den intryckt 

.

D11-D13: Alternativet/siffran som är aktiv 
för inställning blinkar. När blinkningen på 
alternativet har stoppat, har inställningen 
utförts.

D13 MidLock 1 kWh: När en 
energiförbrukning på 1 kWh har 
uppnåtts kommer mätaren att gå in 
Midlock och ledningsinställningen kan 
inte längre ändras i enlighet med det 
europeiska MID-direktivet.  
Ledningsinställning standard: 
3P4W=3fas+N

4.Snabb installation
När du slår på mätaren för första gången kommer det att vara möjligt att göra en snabb 
installation.

3.Huvudmenystruktur D13 - D11

Inställningar kWh IMP. kWh EXP. kVarh IMP. kVarh EXP. ENERGY INSTANT RESET  
REGISTER TARIFFS QUALITY I/O LOGS

ABB S.p.A.
Elektrificera Business
Viale dell 'Industria, 18
20009 Vittuone (MI) Italien
https://new.abb.com/low-voltage

© Copyright 2024 ABB S.p.A. Alla rättigheter 
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När alla inställningar för snabb 
installation har konfigurerats, ska 
du ge den slutliga bekräftelsen.

När alla inställningar för 
snabb installation har 
konfigurerats, ska du ge 
den slutliga bekräftelsen.

Välj och ställ in den parameter 
(kvantitet) som är associerad med 
kanalen.  
För mer information, se 
användarmanualen.

Välj och ställ in den parameter 
(kvantitet) som är associerad med 
kanalen. 
För mer information, se 
användarmanualen.
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beroende på 
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1.Montering och installation
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Warning! Installation by person 
with electrotechnical expertise only.
Warnung! Installation nur durch 
elektrotechnische Fachkraft.
Avvertenza! Fare installare solo da 
un elettricista qualificato.
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5.Tekniska data
D13 D11

Ingångar för 
spänning/ 

ström

Nominell spänning 220/380 VAC - 240/415 VAC 220 VAC - 240 VAC
Spänningsområde 3 x 220-240 VAC +/- 20% 220 - 240 VAC +/- 20%
Basström Ib 5 A
Övergångsström Itr 0,5 A
Nominell ström In 5 A
Högsta ström Imax 65 A 40 A
Lägsta ström Imin 0,25 A
Startström Ist 20 mA

Allmänna data

Frekvens 50/60 Hz
Noggrannhet för reaktiv energi CI.2
Noggrannhet för aktiv energi CI.B (CI.1)

Kopplingsschema  
(för MID-mätare går det inte 
längre att redigera efter att 1 
kWh har uppnåtts)

3 faser – 4 trådar 1 fas – 2 trådar
3 faser – 3 trådar

1-fas (linje 1) – 2 trådar
2 faser – 3 trådar (inte MID)

Miljö

Drifttemperatur -40°C till +70°C
Förvaringstemperatur -40°C till +85°C
Driftförhållanden Inomhus; torra platser
Luftfuktighet 75% årligt genomsnitt, 95% 30 dagar/år

Resistens mot vatten och damm IP 20 på plint utan skyddskapsling  
och IP 51 i skyddskapsling

Mekanisk miljö Klass M2 enligt  
Mätinstrumentdirektivet (MID), (2014/32/EU)

Elektromagnetisk miljö Klass E2 enligt  
Mätinstrumentdirektivet (MID), (2014/32/EU)

Pulsindikator 
(LED)

Pulsfrekvens 1000 imp/kWh
Pulslängd 40 ms

Digital utgång

Ström 2…60mA
Spänning 5…40 VDC (+/-10%)
Pulsutgångsfrekvens Prog. 1–999999 imp/MWh, 1–999999 imp/kWh, 1–999999 imp/Wh
Pulslängd 10–990 ms

Digital ingång

Max. spänning (absolut 
märkvärde) 44 VDC

Off-läge Spänning 0…5 VDC (+/-10%)
On-läge Spänning 10…40 VDC (+/-10%)

Kommunikation 
M-Bus

Baudhastighet 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
Adress 1-250
Åtkomstnivå Öppna, Öppna med lösenord, Stäng

Kommunikation 
Modbus

Baudhastighet 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Paritet Udda, Jämn, Ingen
Adress 1-247

Material
Hus och plintskydd 10% glasfiberförstärkt polykarbonat 

Tillverkad med minst 70% återvunnen plast 

Frontpanel UV-resistent polyester

Standarder

EN 50470-3:2022 (*)
EN IEC 62052-11:2021/A11:2022

IEC 62052-31:2015-09
EN 62052-31:2016-06
EN 62052-31:2018:04

EN IEC 62053-21/A11:2021
EN IEC 62053-23/A11:2021
EN IEC 62053-23:2022:02

EN 62059-32-1:2012
(*) endast för MID-mätare

ANMÄRKNINGAR: Garanti och noggrannhet är ogiltiga om förseglingsetiketter avlägsnas.
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Härmed förklarar ABB S.p.A. att D11-D13 överensstämmer 

med direktiv 2014/32/EU. Den fullständiga texten till 
EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig 

på följande internetadress:

(EN) English
Disclaimer
The information in this document is subject to change 
without notice and should not be construed as a com-
mitment by ABB. ABB assumes no responsibility for any 
errors that may appear in this document.
In no event shall ABB be liable for direct, indirect, special, 
incidental or consequential damages of any nature or 
kind arising from the use of this document, nor shall 
ABB be liable for incidental or consequential damages 
arising from use of any software or hardware described 
in this document.

 Warning – Working with high voltage is potentially 
lethal. Persons subjected to high voltage may suffer 
cardiac arrest, burn injuries, or other severe injuries. To 
avoid such injuries, make sure to disconnect the power 
supply before you start the installation.
Electrical equipment should only be installed, accessed, 
serviced and maintained by qualified electrical personnel.

 Warning – For safety reasons it is recommended that 
the equipment is installed in a way that makes it impos-
sible to reach or touch the terminal blocks by accident.
The best way to make a safe installation is to install the 
unit in an enclosure. Further, access to the equipment 
should be limited through use of lock and key, controlled 
by qualified electrical personnel.

 Warning – The power meters must always be protec-
ted by fuses on the incoming side. In order to allow for 
maintenance of transformer rated meters, it is recom-
mended that there should be a short circuiting device 
installed near the meter. Do not operate the equipment 
outside the specified technical data.
Service and Maintenance
The power meter contains no parts that can be repaired 
or exchanged. A broken meter must be replaced. If the 
meter needs to be cleaned, use a lightly moistened cloth 
and a mild detergent to wipe it.
Caution – Be careful that no liquid gets into the meter 
since it may damage the equipment.

(IT) Italiano
Avvertenza 
Le informazioni contenute in questo documento sono 
soggette a modifica senza preavviso e non vanno intese 
come vincolanti per ABB. ABB non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori che possano essere 
presenti in questo documento. In nessun caso ABB sarà 
responsabile di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, 
fortuiti o derivati di qualsiasi natura o tipo che possano 
sorgere dall’utilizzo di questo documento, né ABB sarà 
responsabile per danni fortuiti o derivati che possano 
sorgere dall’utilizzo di eventuali software o hardware 
descritti in questo documento.

 Avvertenza – Lavorare con l’alta tensione è potenzial-
mente letale. Le persone colpite da alta tensione posso-
no soffrire di arresto cardiaco, lesioni da ustione ed altre 
lesioni gravi. Per evitare queste lesioni, disconnettere 
l’alimentazione prima di dare inizio all’installazione. 
L’apparecchiatura elettrica deve essere installata, sotto-
posta ad accesso, ispezione e manutenzione esclusiva-
mente da personale elettrico qualificato.

 Avvertenza – Per motivi di sicurezza si consiglia di ins-
tallare l’apparecchiatura in modo tale da rendere impossi-
bile raggiungere o toccare per sbaglio le morsettiere.
Il modo migliore per rendere sicura l’installazione è 
quello di installare l’unità in un quadro chiuso. Inoltre, 
l’accesso all’apparecchiatura dovrà essere limitato 
dall’uso di serratura, con chiave sotto il controllo di 
personale elettrico qualificato.

 Avvertenza – I contatori vanno sempre protetti 
mediante fusibili sul lato di ingresso. Per consentire la 
manutenzione dei contatori aventi connessioni indirette 
(misura per mezzo di trasformatori), si consiglia l’insta-
llazione di un dispositivo di cortocircuitazione nei pressi 
del contatore. Non mettere in funzione l’apparecchiatura 
in condizioni che non rientrino nelle specifiche tecniche 
indicate. 
Assistenza e manutenzione
Il contatore non contiene parti riparabili o sostituibili. Un 
contatore guasto va sostituito.
Se il contatore richiede pulizia, usare un panno legger-
mente inumidito con detergente delicato e pulirlo.
Attenzione – Fare attenzione che all’interno del con-
tatore non entrino liquidi in quanto l’apparecchiatura 
potrebbe danneggiarsi.

(ES) Español
Limitación de responsabilidad 
La información contenida en este documento está su-
jeta a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse 
como un compromiso por parte de ABB. ABB no asume 
ninguna responsabilidad por los errores que pudiera 
contener este documento. En ningún caso ABB será 
responsable por daños directos, indirectos, especiales, 
accidentales o perjuicios de cualquier naturaleza o clase 
que pudieran producirse como consecuencia de la utili-
zación de este documento; ABB tampoco será responsa-
ble por daños accidentales ni perjuicios derivados de la 
utilización de cualquier software o hardware descritos 
en este documento.

 Advertencia – Trabajar con alta tensión es poten-
cialmente letal. Las personas sometidas a alta tensión 
pueden sufrir un paro cardíaco, quemaduras u otras 
lesiones graves. Para evitar este tipo de lesiones, ase-
gúrese de desconectar el suministro eléctrico antes de 
iniciar la instalación.El equipo eléctrico únicamente debe 
ser instalado por personal cualificado, que será el único 
que podrá acceder al mismo y realizar tareas de servicio 
y mantenimiento.

 Advertencia – Por motivos de seguridad se recomien-
da instalar el equipo de modo que sea imposible alcanzar 
o tocar los bloques de terminales de forma accidental.
La mejor manera de efectuar una instalación segura es 
instalar la unidad en un envolvente. Además, el acceso 
al equipo debe restringirse mediante llave y debe ser 
controlado por el personal eléctrico cualificado.

 Advertencia – Los contadores siempre deben estar 
protegidos por fusibles en el lado de alimentación. Para 
facilitar el mantenimiento de los contadores conectados 
mediante transformador, se recomienda instalar un 
dispositivo contra cortocircuitos cerca del contador. No 
haga funcionar el equipo fuera de los límites especifica-
dos en la información técnica.
Servicio y mantenimiento
El contador no contiene ninguna pieza que se pueda 
reparar o sustituir. Si el contador se estropea debe 
sustituirse por uno nuevo.
Para limpiar el contador, utilice un paño ligeramente 
humedecido y un detergente suave.
Precaución – Tenga cuidado de que no penetre ningún lí-
quido en el contador, ya que el equipo podría estropearse.

(DE) Deutsch
Haftungsausschluss 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen 
können ohne Ankündigung geändert werden und können 
nicht als Verpflichtung seitens ABB erachtet werden. 
Die ABB haftet nicht für Fehler, die in diesem Dokument 
auftreten können. 
Die ABB haftet auf keinen Fall für direkte, indirekte, 
besondere, Neben- oder Folgeschäden beliebiger Art, 
die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen 
können. Die ABB ist auch nicht haftbar für Neben- oder 
Folgeschäden, die aus der Verwendung der in diesem 

(PT) Português
Aviso Legal
As informações contidas no presente documento estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser 
consideradas como um compromisso por parte da ABB. 
A ABB não se responsabiliza por qualquer erro que possa 
ocorrer no presente documento.
A ABB não se responsabiliza, de forma alguma, por 
danos diretos, indiretos, especiais, acidentais ou 
consequentes, independentemente da sua natureza ou 
tipo, que resultem da utilização do presente documento; 
da mesma forma, a ABB não se responsabiliza por even-
tuais danos acidentais ou consequentes que resultem da 
utilização de qualquer software ou hardware descrito no 
presente documento.

 Aviso – Efetuar trabalhos em alta tensão é potencial-
mente fatal. Os indivíduos sujeitos a alta tensão podem 
sofrer paragens cardíacas, ferimentos por queimaduras, 
ou outros ferimentos graves. Para evitar esse tipo de fe-
rimentos, certifique-se de que desliga a fonte de alimen-
tação antes de iniciar a instalação. Apenas os eletricistas 
qualificados devem instalar, aceder, prestar assistência e 
efetuar a manutenção de equipamentos elétricos.

 Aviso – Por motivos de segurança, recomenda-se 
que o equipamento seja instalado de forma a que seja 
impossível tocar ou alcançar os bornes de ligação 
acidentalmente. A melhor forma de garantir uma 
instalação segura é instalar a unidade no interior de um 
quadro. Além disso, o acesso ao equipamento deve estar 
limitado à utilização de um cadeado e de uma chave, 
controlados apenas por um eletricista qualificado.

 Aviso – Os contadores têm de estar sempre prote-
gidos por fusíveis no lado da entrada. Para permitir a 
manutenção dos transformadores de intensidade do 
contador, recomenda-se a instalação de um dispositivo 
de proteção contra curto-circuitos junto ao contador. 
Não utilize o equipamento fora dos limites especifica-
dos pelos dados técnicos.
Assistência e Manutenção
O contador não possui componentes que possam ser 
reparados ou substituídos. Um contador danificado tem 
de ser substituído.
Se for necessário limpar o contador, utilize um pano 
ligeiramente humedecido e um detergente suave.
Atenção – Tenha cuidado para não deixar o líquido en-
trar no contador, pois pode danificar o equipamento.

(DA) Dansk
Advarsel 
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel 
og er derfor ikke bindende for ABB. ABB påtager sig 
ikke ansvar for eventuelle fejl i dette dokument. ABB er 
under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle 
direkte, indirekte, særlige, hændelige eller afledte skader 
af enhver art eller type, der måtte opstå som følge af 
brugen af   dette dokument, og ABB hæfter heller ikke for 
eventuelle hændelige skader eller følgeskader, der måtte 
opstå som følge af brugen af   eventuelle software eller 
hardware, beskrevet i dette dokument.

 Advarsel – Arbejde med højspænding kan være 
livstruende. Personer, der udsættes for højspænding 
kan opleve hjertestop, forbrændinger og andre alvorlige 
kvæstelser. For at undgå disse kvæstelser skal du afbry-
de strømforsyningen, før du starter på installationen. 
Det elektriske udstyr må udelukkende installeres, være 
opfattet af tilladelse til adgang, inspektion og vedlige-
holdelse af kvalificerede faglærte elektrikere.

 Advarsel – Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales 
det at installere udstyret på en sådan måde, at det er 
umuligt at nå eller berøre klemlisten ved en fejltagelse.
Den bedste måde at sikre installationen på er, at installe-
re enheden i et lukket kabinet. Desuden skal adgang til 
udstyret begrænses ved brug af lås med en nøgle, som 
opbevares af kvalificerede faglærte elektrikere.

 Advarsel – Tællerne skal altid beskyttes med sikrin-
ger på indgangssiden. For at muliggøre vedligeholdelse 
af tællerne, der har indirekte tilslutninger (måling ved 

hjælp af transformatorer), anbefales det at installere en 
kortslutningsanordning nær tælleren. Brug ikke udstyret 
under forhold, der ikke er omfattet af de angivne teknis-
ke specifikationer. 
Assistance og service
Tælleren indeholder ikke dele, der kan repareres eller 
udskiftes. En defekt tæller skal udskiftes.
Hvis tælleren skal gøres gen, så brug en klud let fugtet 
med et mildt rengøringsmiddel og rengør den.
Pas på – Sørg for, at der ikke kommer væsker ind i tælle-
ren, da udstyret kan blive beskadiget.

Dokument erwähnten Software oder Hardware entste-
hen können.

 Warnung – Arbeiten mit hohen Spannungen kann po-
tenziell tödlich sein. Personen, die mit hohen Spannun-
gen in Berührung kamen, können einen Herzstillstand, 
Verbrennungen oder andere schwere Verletzungen erlei-
den. Um solche Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie 
vor der Installation die Stromversorgung unterbrechen. 
Installation, Zugang und Wartung elektrischer Geräte 
darf nur durch qualifizierte Elektrofacharbeiter erfolgen.

 Warnung – Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, 
dass die Geräte so installiert werden, dass ein zufälliges 
Berühren der Anschlussklemmen nicht möglich ist. Die 
beste Möglichkeit für eine sichere Installation ist die 
Installation in einem Gehäuse. Außerdem muss der 
Zugang zu den Geräten mithilfe eines Schlosses und 
Schlüssels eingeschränkt werden und von qualifizierten 
Elektrofacharbeitern überwacht werden.

 Warnung – Die Messgeräte müssen immer durch 
eine Schutzvorrichtung wie Sicherungsautomat oder 
Sicherung eingangseitig geschützt werden. Für die 
Wartung von Messgeräten an Transformatoren wird emp-
fohlen, eine Kurzschlußvorrichtung in der Nähe des Mess-
geräts zu installieren. Die Geräte dürfen nicht außerhalb 
der angegebenen technischen Daten betrieben werden.
Wartung
Das Messgerät enthält keine Komponenten, die repariert 
oder ausgetauscht oder gewartet werden müssen. Ein 
defektes Messgerät muss neu ersetzt werden. Wenn das 
Messgerät gereinigt werden muss, verwenden Sie ein 
feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
Vorsicht – Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in 
das Messgerät eindringt. Andernfalls kann das Gerät 
beschädigt werden.

(FR) Français
Avis de non-responsabilité
Les informations contenues dans ce document sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis et ne doivent 
pas être interprétées comme un engagement d’ABB. ABB 
décline toute responsabilité pour les erreurs qui pou-
rraient apparaître dans ce document. En aucun cas, la 
société ABB ne pourrait être tenue responsable pour les 
dommages directs, indirects, spéciaux, ou consécutifs 
de toute nature que ce soit résultant de l’utilisation de 
ce document. De même, la société ABB ne pourra être 
tenue responsable pour les dommages directs ou indi-
rects résultant de l’utilisation de tout logiciel ou matériel 
décrit dans ce document.

 Avertissement – Travailler avec une alimentation en 
haute tension est potentiellement mortelle. Les person-
nes exposées à une haute tension peuvent subir un arrêt 
cardiaque, des brûlures, ou d’autres blessures graves. 
Pour éviter tous ces risques de blessures, assurez-vous 
de débrancher la source d’alimentation électrique avant 
de démarrer l’installation. Seul un électricien qualifié est 
autorisé à installer, intervenir, entretenir et à effectuer 
des opérations de maintenance sur les équipements 
électriques.

 Avertissement – Pour des raisons de sécurité, il 
recommandé d’installer l’équipement de manière à ce 
qu’il soit impossible d’atteindre ou de toucher le bornier 
de raccordement par accident.
Le meilleur moyen de réaliser une installation sûre 
consiste à installer l’équipement dans un boîtier. De plus, 
l’accès à l’équipement doit être limité et doit s’effectuer 
au moyen d’un verrou et d’une clé, contrôlés par un 
électricien qualifié.

 Avertissement – Les compteurs doivent toujours 
être protégés par des fusibles sur les bornes d’entrées. 
Pour permettre la maintenance des compteurs connec-
tés au transformateur, il est recommandé d’installer un 
dispositif de court-circuit à proximité du compteur. Ne 
jamais faire fonctionner l’équipement en dehors des 
caractéristiques techniques spécifiées.
Entretien et maintenance
Le compteur ne comporte aucune pièce pouvant être 
réparée ou remplacée. Un compteur endommagé doit 
être remplacé intégralement. Pour nettoyer le compteur, 
essuyez-le avec un chiffon légèrement humidifié et 
imbibé d’un détergent doux.
Attention – Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre 
à l’intérieur du compteur qui pourrait endommager 
l’équipement.

(SE) Svenska
Ansvarsfriskrivning
Informationen i detta dokument kan ändras utan före-
gående meddelande och ska inte tolkas som ett åtagan-
de från ABB. ABB påtar sig inget ansvar för eventuella fel 
som skulle kunna förekomma i detta dokument.
Under inga omständigheter ska ABB hållas ansvarigt för 
direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda eller påföljande 
skador av något slag som uppstår till följd av använd-
ning av detta dokument, och inte heller ska ABB hållas 
ansvarigt för oförutsedda eller påföljande skador som 
uppstår till följd av användning av någon mjukvara eller 
hårdvara som beskrivs i detta dokument.

 Varning – Arbete med högspänning är potentiellt 
dödligt. Personer som utsätts för högspänning kan drab-
bas av hjärtstillestånd, brännskador eller andra allvarliga 
skador. För att undvika sådana skador, se till att koppla 
bort strömförsörjningen innan du startar installationen.

Elektrisk utrustning bör endast installeras, nås, servas 
och underhållas av kvalificerad elektriskt instruerad 
personal.

 Varning – Av säkerhetsskäl rekommenderas att 
utrustningen installeras på ett sätt som gör det omöjligt 
att nå eller röra vid plintarna av misstag.
Det bästa sättet att göra en säker installation är att insta-
llera enheten i ett skydd. Vidare bör åtkomst till utrustnin-
gen begränsas genom användning av lås och nyckel, som 
kontrolleras av kvalificerad elektriskt instruerad personal.

 Varning – Effektmätarna måste alltid skyddas av 
säkringar på den inkommande sidan. För att möjliggöra 
underhåll av transformatorklassade mätare rekommen-
deras att det finns en kortslutningsanordning installerad 
nära mätaren. Använd inte utrustningen utanför angivna 
tekniska data.
Service och underhåll
Effektmätaren innehåller inga delar som kan repareras 
eller bytas ut. En trasig mätare måste bytas ut. Om mä-
taren behöver rengöras, använd en lätt fuktad trasa och 
ett milt rengöringsmedel för att torka av den.
Varning – Var försiktig så att ingen vätska tränger in i 
mätaren eftersom detta skulle kunna skada utrustningen.

(AR) عربي
إخلاء المسئولية

بأنها  تفسيرها  عدم  ويجب  مسبق  إشعار  دون  للتغيير  عرضة  الوثيقة  هذه  في  الواردة  المعلومات 

التزام من جانب شركة ABB. ولا تتحمل شركة ABB أية مسئولية عن أي أخطاء قد تظهر في هذه 

الوثيقة. وشركة ABB غير مسئولة بأي حال من الأحوال عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة 

شركة   أن  كما  الوثيقة  هذه  استخدام  عن  تنشأ  نوعها،  أو  طبيعتها  كانت  مهما  ناتجة،  أو  عرضية  أو 

ABB غير مسئولة عن الأضرار العرضية أو الناتجة عن استخدام أي برنامج أو جهاز موصوف في هذه 

الموجودة في  التعليمات  المعدة، واتبع  التركيب للحصول على معلومات عن كيفية تركيب  الوثيقة. 

دليل التركيب في نهاية هذا الدليل.

للجهد  يتعرضون  الذين  الأشخاص  يعاني  وقد  مميتا.  يكون  قد  العالي  بالجهد  العمل   – تحذير   

العالي من سكتة قلبية أو حروق أو إصابات خطيرة أخرى. ولتجنب مثل هذه الإصابات، تأكد من قطع

الكهرباء قبل البدء في التركيب.

ويجب أن يقوم بتركيب وتناول وخدمة وصيانة المعدات الكهربائية أخصائي كهرباء مؤهلين فقط.

من  تجعل  بطريقة  المعدة  تركيب هذه  يتم  أن  المستحسن  فمن  السلامة  ولدواعي   – تحذير   

المستحيل للوصول إليها أو لمس مجموعة التوصيلات عن طريق الصدفة.

وأفضل طريقة للتركيب الآمن هو تركيب الوحدة في علبة. وعلاوة على ذلك، يجب أن يقتصر الوصول

إلى المعدة من خلال استخدام قفل ومفتاح تحت رقابة أخصائي كهرباء مؤهلين.

 تحذير – ويجب دائما حماية العدادات بواسطة فيوزات على جانب الدخول.

 لصيانة العدادات المقننة للمحول، يوصى بتركيب جهاز دائرة قصر كهربائي )تماس( بالقرب من العداد

لا تقم بتشغيل المعدة خارج البيانات الفنية دالمحد ة.

الخدمة والصيانة

لا يحتوى العداد على أجزاء يمكن إصلاحها أو استبدالها. ويجب استبدال العداد التالف.

إذا احتاج العداد لتنظيف، استخدم قطعة قماش مبتلة قليلا ومنظف معتدل لمسحه.

تنبيه – احرص على خول أي سوائل في العداد لأنها قد تت.
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